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Testēšanas pārskats Nr. 70002251#4999 /1/ pabeigts
Klienta sniegtie dati:
Pasūtītājs:Siguldas Novada Pašvaldība e-pasts: Reģistr. laiks.: 23.02.21

10:12
Adrese: Sigulda tel.: 25755179 Paraugu ņēmis

klients:
23.02.21
09:20

Paraugs: ūdens no ūdenstilpnes (Kaļķugravas-Mežmuižas-avotu
dzirnavezers), sterils trauks

Rezultāts Norma Vienības Metode

Ūdens ķīmiskās analīzes
Ūdens mikrobioloģiskās analīzes

Testēšanas datums 23.02.21

1/2 0 Escherichia coli skaits 0 0/100 KVV/100ml LVS EN ISO 9308-1:2014

2/2 0 Enterokoku skaits 0 0/100 KVV/100ml LVS EN ISO 7899-2:2006

Secinājumi:

Testētajā ūdens paraugā noteiktie rādītāji atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.

Pārskata beigas
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas objektiem.

Testēšanas pārskats pārbaudīts elektroniski un ir derīgs bez speciālista paraksta.

Secinājumi sniegti saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas vadlīnijām "Guidelines for Drinking-water Quality" fourth edition.

Atbilstība MK noteikumiem Nr.671 (14.11.2017) sniegta pamatojoties uz iegūto testēšanas rezultātu, neņemot vērā metodes nenoteiktību.
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1>EMAIL
Rezultātus pārbaudīja : Nodaļas vadītāja Guna
Ornicāne
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